
węzeł
cieplny

2x108x2,0mm 

DO BUDYNKU C

102-400/500
Q=611 W

"D"

2x54x1,5mm 

"F"

2x54x1,5mm 

"G"

2x54x1,5mm 

"H"

2x54x1,5mm 

"I"

2x54x1,5mm 

102-900/1000
Q=2388 W

0.23
20oC

0.24
16oC

"D"

102-450/900
Q=1212 W

0.22
20oC

102-500/1200
Q=1764W

0.3
20oC

"F"

102-450/900
Q=1212 W

0.01
20oC

102-500/1200
Q=1764W

0.2
20oC

102-500/1200
Q=1764W

0.3
20oC

102-600/1100
Q=1880 W

0.4
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.5
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.5
20oC

102-500/1200
Q=1764W

0.21
24oC

"G"

102-500/1200
Q=1764W

0.21
24oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.20
24oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.20
24oC

102-500/900
Q=1323 W

0.19
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.19
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.19
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.18
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.18
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.06
16oC

"H"

102-500/1100
Q=1617 W

0.06
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.07
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.07
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.08
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.09
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.09
20oC

"I"

102-500/900
Q=1323 W

0.18
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.18
16oC

102-300/400
Q=384 W

0.17
16oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.16
20oC

102-500/900
Q=1323 W

0.15
20oC

102-500/900
Q=1323 W

0.15
20oC

102-500/900
Q=1323 W

0.15
20oC

102-500/900
Q=1323 W

0.10
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.10
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.10
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.11
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.11
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.11
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.11
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.11
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.11
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.12
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.12
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.12
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.12
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.12
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.12
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.13
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.13
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.13
16oC

102-500/900
Q=1323 W

0.13
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.14
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.14
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.14
16oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.14
16oC

BUDYNEK B

ROZWINIĘCIE CO BUDYNKU B

NUMER RYSUNKU:SKALA RYSUNKU:

SCHEMAT
REWIZJA:

DATA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

PODPIS:

PROJEKTANT:

dr inż.
Ryszard Okoński

NUMER UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

W z ak resie pełnym

GPKG-I-7342-71/96

SPRAWDZAJĄCY:

KUP/0168/POOS/04dr inż.
Rafał Pasela w z ak resie pełnym

OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. Dominika Szwemin
mgr inż. Mateusz Cukras
mgr inż. Igor Fiedurek

20.09.2017

- CO - woda powrotna

- CO - woda doprowadzana

0.14
16oC - CO - opisy

102-500/1200
Q=1764 W

0.08
20oC

"B (w lewo)"

102-900/1000
Q=2388 W

0.09
20oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.09
20oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.10
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.07
20oC

"B (w prawo)"

102-500/1100
Q=1617 W

0.07
20oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.06
20oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.06
20oC

102-450/900
Q=1212 W

0.12
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.13
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.04
24oC

"A"

102-900/1000
Q=2388 W

0.03
24oC

BUDYNEK C

ROZWINIĘCIE CO BUDYNKU C

NUMER RYSUNKU:SKALA RYSUNKU:

SCHEMAT
REWIZJA:

DATA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU:

PODPIS:

PROJEKTANT:

dr inż.
Ryszard Okoński

NUMER UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

W z ak resie pełnym

GPKG-I-7342-71/96

SPRAWDZAJĄCY:

KUP/0168/POOS/04dr inż.
Rafał Pasela w z ak resie pełnym

OPRACOWUJĄCY:

mgr inż. Dominika Szwemin
mgr inż. Mateusz Cukras
mgr inż. Igor Fiedurek

20.09.2017

- CO - woda powrotna

- CO - woda doprowadzana

0.14
16oC - CO - opisy

102-900/1000
Q=2388 W

0.19
20oC

"B'"

102-500/1200
Q=1764W

0.16
20oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.18
20oC

102-900/1000
Q=2388 W

0.19
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.20
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.20
20oC

102-500/1200
Q=1764W

0.16
20oC

102-500/1400
Q=2058 W

0.25
20oC

102-900/1100
Q=2627 W

0.14
20oC

102-900/1100
Q=2627 W

0.14
20oC

102-500/1400
Q=2058 W

0.15
20oC

102-500/1400
Q=2058 W

0.15
20oC

102-500/1200
Q=1764 W

0.16
20oC

102-500/1200
Q=1764 W

0.16
20oC

102-60/120
Q=2051

0.17
20oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.7
8oC

"J"

102-900/1000
Q=2388 W

0.7
8oC

BUDYNEK D

TYTUŁ RYSUNKU:

PODPIS:

PROJEKTANT:

dr inż.
Ryszard Okoński

NUMER UPRAWNIEŃ:

SPECJALNOŚĆ:

W z ak resie pełnym

GPKG-I-7342-71/96

SPRAWDZAJĄCY:

KUP/0168/POOS/04dr inż.
Rafał Pasela w z ak resie pełnym

OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. Dominika Szwemin
mgr inż. Mateusz Cukras
mgr inż. Igor Fiedurek

- CO - woda powrotna

- CO - woda doprowadzana

0.14
16oC - CO - opisy

102-500/900
Q=1323 W

0.8
8oC

102-500/900
Q=1323 W

0.8
8oC

102-500/900
Q=1323 W

0.8
8oC

"J"

102-400/400
Q=488 W

0.10
8oC

102-500/400
Q=588 W

0.9
8oC

102-500/1100
Q=1617 W

0.7
8oC

"K"

102-900/1000
Q=2388 W

0.7
8oC

102-500/500
Q=735 W

0.12
8oC

102-400/400
Q=488 W

0.11
8oC

102-400/400
Q=488 W

0.5
8oC

"K"

102-400/400
Q=488 W

0.6
8oC

"L"

102-500/400
Q=588 W

0.15
8oC

102-900/450
Q=1212 W

0.4
8oC

102-450/900
Q=1764 W

0.13
8oC

102-400/400
Q=488 W

0.3
8oC

102-450/900
Q=1212 W

0.14
8oC

102-450/900
Q=1212 W

0.14
8oC

"L"

102-450/900
Q=1212 W

0.14
8oC

102-500/900
Q=1323 W

0.2
8oC

"wyjscie do byd. C"

102-450/900
Q=1212 W

0.14
8oC

102-500/400
Q=588 W

0.1
8oC

ten rys wyplotować w skali 1:100 i w 1 egz i złożyć
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