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Legenda opraw

montaz: wpuszczana w sufit
8 wykonanie: oprawa metalowa malowana proszkowo

Oswietlenie powierzchni drogi ewakuaciji

20 kW

Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED (jednostronna)

M montaz: natynkowy

wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego
Piktogram ' Wyjscie- exit"

Oprawa Ewakuacyjna kierunkowa Amatech - EMAX ALU LED (dwustronna)

M montaz: natynkowy

wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego

Piktogram strzatki kierunkowe

Oprawa Ewakuacyjna Amatech - ALFA3 LED IP65 LED 45

N y»  Mmontaz: natynkowy do
L+ wykonanie: poliweglan

Sciany
koloru biatego

Oswietlenie przestrzeni za wyjsciem pod katem 45 °

NAGRZEWNICA wg "Proj. wymiany instalacji centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowe] w budynku 2.1 Bydgoszcz ul. Kaliskiego 77
wykonanego przez DH—-SYSTEMS Sp. z o.0. z Bydgoszczy

z kwietnia 2014 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWO BUDOWLANA inz. M .
85—440 BYDGOSZCZ, UL. DZIECIOLOWA 28 TEL.B01-936096, malipra@wp.pl

LINKA

INWESTOR:  UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNQ PRZYRODNICZY
im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy
ADRES OBIEKTU  85—-796 Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7 BRANZA EL
dz. nr ewid. 86/3, 108, 127, obrgb 0337, Bydgoszcz
TEMAT: REMONT  SUFITU PODWIESZANEGO FAZA P.WYK
W HOLU GLOWNYM BUDYNKU 2.1 SKALA
PRZEDMIOT RYS. IL.RYS. 9
PLAN OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO NR RYS. 2
. M k Link SPECJALNOSC  INSTALACJE ELEKTRYCZNE | DATA 15.03.2015
PROJEKTANT inz. Mare iNKA| Jor PROV. nr NB=7210 /1/82 p—




